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  גיא אקרט: דלכבו

       מחוז הצפון, משרד הבריאות
  
  

  0217109-201.  תכנית מס-קיבוץ יסעור בקשה לחוות לולים : הנדון
  5,7:    חלקות בחלקן18098גוש 

  10:    חלק18188גוש 
  

  :סימוכין
  857.15.  מס12.03.15מכתב של מפקח מחוזי לבריאות הסביבה גיא אקרט מתאריך  

                 
  ,שלום רב

  
  :כללי  

  .  בשנים האחרונית קיבוץ יסעור נמצא בתהליך של צמיחה דמוגרפית והרחבת פעילות הכלכלית 

 ומזרחית לקיבוץ   מ מערבה מקיבוץ יסעור" ק4- הקיבוץ מבקש להקים חוות לולים בשטח שנמצא כ

  . דונם60.78 שטח המתחם המוצע .כפר מסריק

  .מקרקע חקלאית לייעוד מבני משק לחוות לולויםקיבוץ יסעור מבקש שינוי ייעוד 

,  שרותים, מבנה משרדים, סככות תפעוליות,  לולים לגידול פטמים3בבמתחם הלולים מתוכננים  

  .מיכלים ומתקנים לאחסון מזון ומיכלי מים

  .סככות תפעוליות מיועדות לחניית ואחסון כלים חקלאיים וציוד חקלאי

  

         מיכלים  ומתקנים , עם תא שירותים צמוד) משרד(מרחב מוגן , ים  לולים לגידול פטמ3:  לולים

  .לאחסון מזון ומיכלי מים

 . ר" מ1400  = 100*14: שטח של כל מבנה הלול 
  .וחגורת בטון סביב רצפת הלול, בכל הלולים רצפת בטון יצוקה

  .  מטר12*14משני צידי המבנה שטחי העמסה ופריקה מקורים בשטח 

  . אנשים במשמרת אחת 2- הלולים יעבדו כ  במתחם 

  . מחזורי גידול בשנה5-כ,  שבועות6- משך הגידול פטמים כ

  

  :מערכת נקזים וביוב  .2

  

  . ק" מ5.5הביוב הסניטרי מתא שירותים מתחבר למיכל שיקוע בנפח 

   .צע שאיבה של המיכלוביאחת לתקופה 

  .גלישת השפכיםמפני  שיקוע יותקן מד מפלס ומערכת התרעהמיכל ב          

  

, לנקות    סיום כל מחזור גידול פטמים חובה ב. מקור היחיד לביוב תעשייתי הינו מי שטיפה של לולים

  . לשטוף ולחטא את הלול לפני כניסת להקה חדשה
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  :תהליך הניקוי מבוצע בשני שלבים

   גרוד ואיסוף זבל מרצפת הלול–) שלב היבש('  שלב א-

דרך  מי השטיפה מוזרמים .  שטיפת הלול באמצעות לחץ מים חמים–) שלב הרטוב('  שלב ב-

  .תעלת ניקוז בקצה הלול אל מפריד מוצקים ומיכל אגירה

  .זה ימנע גלישת מי שטיפה החוצה, מ" ס30-שולי המשטחים יהיו מוגבהים ב

  .אחת לתקופה יש לבצע שאיבה של המיכל.  ק " מ5.0צמוד לכל מבנה הלול יותקן מיכל בנפח 

  

  
  :מערכת מים  .3
    

  לפי הסכם שבין  יסעור, בוץ כפר מסריקאספקת מים תהיה מרשת המים הקיימת של קי

  .  מסריק  וכפר 

  . מטר120- כ מ ובאורך" מ90צינור הספקת מים לחוות לולים תהיה צינור תת קרקעי בקוטר 

  .  עם מד מים 3"מתוכנן מפרט מים ראשי בקוטר , בכניסת מים לאתר

  : שתי מערכות מים נפרדות מתוכננים      באתר 

  מ" מ25קוטר , )דים ושרותיםלמשר(מערכת מי שתייה. 

 מ" מ90קוטר ,  לצורך הזנת מים ללולים ולכיבוי אשםמערכת מים תעשייתיי..  

  .ראה פרט לראש מערכת מים, )מונה זרימה חוזרת(חים " מז2יותקנו לצורך הפרדה לשתי מערכות     

  . מוסמך בלבדובדיקתו יהיו בידי מתקיןח "מכשיר מזהתקנת     

  

 
  :ב" מצ

  תשריט נספח ביוב  -

  
  
  
  

  100/111 שלוחה 04-6444036: טלפון
  050-7357296:    נייד04-6444039: 'פקס

 il.co.abt@ilana: ל"דוא
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