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 כללי .1

 הרחבה מגרשי להוסיף מנת-על זו מתאר תכנית ליזום החליטו השיכון ומשרד יפתח קיבוץ

 לקיבוץ חדשה כניסה, תנועה תהסדר, בנייה זכויות, קרקע שימושי להסדיר, חוזרים לבנים

 .ועוד

 מענה ולתת, והמתוכננות הקיימות והביוב המים מערכות את לבחון היא, זה נספח מטרת

, ובתוקף מאושרות( 2002-מ) למים(, 2006-מ) לביוב אב תכניות לקיבוץ .הפיתוח לצרכי

 .זה נספח מבוסס ועליהם", ילון-בלשה" משרד י"ע שנערכו

 

 רקע נתוני .2

 גיאוגרפיים ותנאים מיקום .2.1

 ,988 לכביש ממערב ונמצא עליון גליל האזורית למועצה משתייך יפתח קיבוץ

 מרכז ממוקם עליה המזרחית הגבעה', מ 408-438 ברום גבהות שתי על ממוקם הקיבוץ

 רבימ ברום ההרחבה ממוקמת עליה מערבית וגבעה' מ+438 של מקסימלי ברום הקיבוץ

 '.מ+ 437 של

 

 אוכלוסייה .2.2

 36 ובהרחבה, ד"יח 153 קיימות הקיבוץ בתחום. תושבים 620-כ כיום מונה הקיבוץ

 .ד"יח

 .3.3 ד"ליח תושבים מספר

 114 ועוד הקיבוץ  בתחום זמניות ד"יח 46+ ד"יח 204 כ"סה מוצע זו תכנית במסגרת

 .בהרחבה דיור ד"יח

 :הבאים הנתונים נלקחו מים וצריכות אוכלוסייה חישוב לצורכי

 .ד"יח/נפשות 3: הקיבוץ בתחום ד"יח

 .ד"יח/נפשות 3.5: בהרחבה ד"יח

 .ד"יח/נפש 1: זמניות ד"יח

 

 מלונאות/ותיירות תעסוקה .2.3

 המים ממערכת המים הספקת את המקבלים" נטפים" – ומפעל לול קיים התכנית בשטח

 .הקיבוץ של

 .א"יח 24 שיאכלס ומלונאות לתיירות שטח מתוכנן התכנית י"עפ

 המים הספקת את המקבלים לספורט ושטחים, ציבור מבני הקיבוץ בשטח כן-כמו

 .הקיימת מהמערכת
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 הקיימת המים מערכת .3

 האזורית המים מערכת .3.1

 מוזן הקיבוץ. מקורות של האזורי המים ממפעל שלו המים הספקת את מקבל הקיבוץ

 עבור הקיבוץ ש"ע 6" חיבור: צרכן חיבורי שני לקיבוץ'. מ+ 492 ברום קדש מבריכת

. ההרחבה שכונת עבור" עליון גליל קולחי" ש"ע 4"  של נוסף וחיבור הקיבוץ  תחום

בכל חיבור קיים  .הצורך במקרה לחיבור וניתנות, מגוף באמצעות מופרדות המערכות

  אטמ'. 6-מקטין לחץ ללחץ נמוך מ

 

 מערכת המים האזורית- 1איור  
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 הפנימית המים מערכת .3.2

, 3" בקוטר חלוקה קווי עבר אל, מקורות מחיבור היוצא 8" ראשי מקו מוזן הקיבוץ

 .ומטה 2" בקוטר בקווים מוזנים הבתים

קיימים מקטיני לחץ נוספים לשמירה על  במפעל ובלולים -  הקיבוץ של הנמוך אזורב

 לחץ תקין.

 קיימים היום בשטחי הקיבוץ: מז"חיםלהלן רשימת 

 1 טבלה

 

 מיקום  סידורי 
גודל  
 מז"ח 

2" מפעל  1  

 "2 לול צפון מזרח  2

 "2 853מגרש  3

 "2 חדר אוכל  4

 "2 855מגרש  5

 "2 886מזרחית לכביש  6

 2*3/4 מבנה ספריה  7

 "3 בריכה צפון   8

3" בריכה דרום  9  

4" לול דרום  10  

6" מפעל נטפים  11  
 

 

 

 .האב תכנית להמלצות בהתאם הקרובות בשנים לשדרוג ויידרשו, שנים 40 -כ הקווים גיל

 . קווים שהיו ידועים כבעיתיים הוחלפו בשנה האחרונה ע"י הקיבוץ

 חלוקה לקווי המתחבר, מ"מ 250בקוטר  פוליאתילן מקו מוזנת הקיימת ההרחבה שכונת

 .ההרחבה פיתוח במסגרת 2006-ב הונחו הקווים. מ"מ 110,160 בקטרים

 

 
 תעשיות קיימות:  .3.3

המקבלים את הספקת המים שלהם ממערכת  לול ומפעל נטפיםקיימים  בקיבוץ יפתח

 .מ"ק 300במפעל נטפים קיים מאגר לכיבוי בנפח .  המים של הקיבוץ 

 

 :המים צריכת נתוני .3.4

 לפי מחולקת  הטבלה. מהקיבוץ שהתקבל כפי יפתח קיבוץ של המים צריכות פירוט להלן

 צריכה, שחייה ובריכת משק מבני, ציבורי נוי כוללת – הקיבוץ  בתחום ביתית צריכה

 :והלול המפעל וצריכת, ההרחבה בשכונת ביתית
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 2 טבלה

 צריכה ביתית בתחום  חודש
 ]מ"ק[ הקיבוץ

שכונת הרחבה 
 ]מ"ק[

צריכת מפעל ולול 
 ]מ"ק[

סה"כ 
 ]מ"ק[

 3752.3 1041.7 460 3292.3 ינואר

 3493.9 1031.1 380 3113.9 פברואר

 5764.3 992.7 620 5144.3 מרץ

 5216.3 2357.7 620 4596.3 אפריל 

 7920 7131 960 6960 מאי

 8646.5 13757.5 1190 7456.5 יוני

 9101.1 17570.9 1340 7761.1 יולי 

 8644.6 13401.4 1250 7394.6 אוגוסט

 8243.2 7877.8 1090 7153.2 ספטמבר

 6317.3 4510.7 1060 5257.3 אוקטובר

 1795.4 8253.6 900 895.4 נובמבר

 3942.5 1267.5 480 3462.5 דצמבר

 72837.4 79193.6 10350 62487.4 סה"כ

  -  126 496 מס. תושבים

צריכה סגולית  
 [ ]מ"ק/נפש/שנה 

126 82  -  

 המתוכננת המים מערכת .4

 הפנימית המים מערכת .4.1

. קוטר הקווים 16בדרג   PE-100קווי המים יוחלפו לקווי בהתאם לתכנית האב למים 

הקיימים ואלו  קווי המיםעבור  2017הקיבוץ ערך בדיקה בשנת  מ"מ. 110-250יהיה 

שלא היו תקינים הוחלפו באופן מיידי . הקיבוץ ימשיך בהחלפה של הקווים הישנים 

 עם ביצוע שלב ב' של ההרחבה . )מסומנים בתוכנית "קווים להחלפה"( יחד

 

 המים צריכת תחזית .4.2

 .הקיימת הצריכה נתוני בסיס ועל, התכנית י"עפ מלא לפיתוח בהתאם נעשתה התחזית

 :הצריכות מקדמי את המפרטת טבלה להלן

 3 טבלה

מקדם שעת  מקדם יום שיא צריכה סגולית 

 שיא

מ"ק/נפש/שנה, נגזר מתוך  120 הקיבוץתושבים בתחום 

מספר  -הצריכה הסגולית המדודה 

התושבים יגדל אבל הצריכה 

-הציבורית לא צפויה להשתנות ועל

כן הצריכה הסגולית צפויה לקטון 

מ"ק/נפש/שנה  126-)מ במקצת.

 מ"ק/נפש/שנה בעתיד( 120-היום ל

0.4% 

מהצריכה 

 –השנתית 

מתוך הנחיות 

התכנון של 

מנהל משק 

 המים

10% 

מצריכת יום 

שיא מתוך 

הנחיות 

מנהל משק 

 המים.
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מ"ק/נפש/שנה, נגזר מתוך  90 תושבים בהרחבה

לשטחי  -הצריכה הסגולית המדודה 

ההרחבה צפוי להיות שצ"פים 

שיוזנו מחיבור ההרחבה, ועל כן 

 .המקדם צפוי לגדול

 90מ"ק/נפש/שנה ל  86-)מ

 מ"ק/נפש/שנה(

0.4% 

מהצריכה 

 –השנתית 

מתוך הנחיות 

התכנון של 

מנהל משק 

 יםהמ

10% 

מצריכת יום 

שיא מתוך 

הנחיות 

מנהל משק 

 המים.

מ"ק/חדר/שנה מתוך הנחיות  125 חדרי אירוח

 התכנון של מנהל משק המים

0.4% 

מהצריכה 

 –השנתית 

מתוך הנחיות 

התכנון של 

מנהל משק 

 המים

10% 

מצריכת יום 

שיא מתוך 

הנחיות 

מנהל משק 

 המים.

 0.7% - מפעל ולול

מהצריכה 

נגזר  -השנתית 

מתוך הצריכות 

 המדודות

10% 

מצריכת יום 

שיא מתוך 

הנחיות 

מנהל משק 

 המים.

 

 :מלא בפיתוח יפתח לקיבוץ החזויות הצריכות מפורטות שלהלן בטבלה

 4 טבלה

מס.  יח' 
יח' 
 דיור

מס. 
תושבים 

 ליח"ד

צריכה  כמות
סגולית 

]מ"ק/
 שנה[

צריכה 
שנתית 

 ]מ"ק[

צריכת 
יום 

שיא 
 ]מ"ק[

צריכה 
בשעת 

שיא 
 ]מק"ש[

תושבים בתחום 
 הקיבוץ בדירות קבע

 29 294 73,440 120 612 3 204 נפש

תושבים בתחום 
הקיבוץ בדירות 

 זמניות

 2 22 5,520 120 46 1 46 נפש

תושב שכונת 
 ההרחבה

 14 144 35,910 90 399 3.5 114 נפש

 1 12 3,000 125 24   יח' חדרי אירוח

 59 586 79,194      מפעל ולול

 105 1,057 197,064      סה"כ

 134 המצריכה בשעת שיא 70%מק"ש ועוד  60ספיקה של  כיבוי אש
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  מבירור עם חברת "מקורות" עולה כי תתאפשר הספקת המים לצריכה בפיתוח מלא .

 

 הקיימת הביוב מערכת .5

 :ביוב אגני לשני מתחלק יפתח קיבוץ

  דרומי ביוב אגן

 עבור המזרחיהמאסף , מ"מ 200 בקוטר מאספים קוים שני עבר אל האגן שפכי את אוסף

 רקב בור עבר אל מגיעים אלו קווים. ההרחבה שכונת עבור והמאסף המערבי הקיבוץ  תחום

 .יפתח ולמאגר שאיבה לתחנת ובהמשך. ק"מ 70 בנפח קיים

 

 צפוני ביוב אגן

 :שאיבה תחנות שתי עבר אל נאסף הצפוני הביוב אגן

. א"כ ש"מק 30-40 של ספיקה הנותנות משאבות שתי בעלת – מזרחית צפון שאיבה תחנת 

 של הדרומי הביוב באגן המזרחי המאסף הקו עבר אל הקיבוץ שפכי את סונקת  התחנה

 .הקיבוץ

  – הצפוניים ההרחבה לשפכי פתרון לתת מנת-על 2006-ב הוקמה – מערבית צפון שאיבה תחנת

 וסונקת ההרחבה שפכי את מקבלת. א"כ ש"מק 30 של ספיקה הנותנות משאבות שתי בעלת

 .הדרומי האגן של המערבי המאסף הקו עבר  אל אותם

 

 במערכת. היום ועד החמישים שנות מתחילת בהדרגה הוקמה הקיבוץ של הביוב מערכת

 . יותר חדשים PVC קווי וכן צמנט-אסבסט םיהעשוי ישנים מקווים מורכבת

מערכת הביוב הקיימת החל בשנה האחרונה. הקיבוץ ממשיך בבדיקת הקווים  שידרוג

 תוכנית האב . עפ"י 2020במהלך והחלפתם לפי צורך 
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 המתוכננת הביוב מערכת .6

 ישנים םיטציונייגרו ביוב קווי החלפת .6.1

 האב ניתתכ המלצות י"עפ, מ"מ 160-200 בקטרים PVC  בקווי יוחלפו הישנים הביוב קווי

 לביוב

  מזרחית-צפון שאיבה ש"ת ביטול .6.2

 החדשה התחנה אל יטציוניגרו בקו חיבורה י"ע תבוטל מזרחית הצפון השאיבה תחנת

 צפון ש"ת של הקליטה יכולת נבדקה הנספח במסגרת –( הקיימת מערבית הצפון)

 (.6.6 בסעיף מפורט) – מלא בפיתוח הצפוני האגן של השפכים את מערבית

 מתוכננת הרחבה .6.3

 הקו עבר אל מ"מ 160-200 בקטרים גרויטציונים בקווים תחובר המתוכננת ההרחבה

 .הקיימת מערבית הצפון ש"ת עבר ואל, מדרום המאסף

 הרקב בור .6.4

", עליון גליל קולחי" לדרישות בהתאם העתידית לשפיעה ישודרג הקיים הרקב בור

 .לביוב האב תכנית והנחיות

 

 מלא בפיתוח החזויה השפכים שפיעת .6.5

 :לחישוב המקדמים טבלת להלן החזויה המים צריכת בסיס-על חושבה השפכים שפיעת

 5 טבלה

שפיעה שנתית  
 ]מ"ק[

שפיעת יום שיא 
 ]מ"ק[

 שפיעת שעת שיא

 עפ"י מקדם שעתי מקסימלי מיום ממוצע 120% לנ"י 180 הקיבוץתושבים בתחום 

 
 maxK 4=-ערך מקסימלי ל

 מיום ממוצע 120% לנ"י 180 תושבים בהרחבה

מצריכת  80% חדרי אירוח
 המים

 מיום ממוצע 120%
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 :מלא בפיתוח החזויה השפכים שפיעת של מסכמת טבלה להלן

 6 טבלה

 

 

 מערבית צפון ש"ת .6.6

 הצפוני לאגן ביוב פתרון לתת מנת-על ש"מק 30 של לספיקה, 2006 בשנת הוקמה התחנה

 .הישנה מזרחית הצפון התחנה ביטול כולל, יפתח של

 הביוב שפיעת המסכמת טבלה להלן החדשה לתכנית התאמתה נבדקה הנספח במסגרת

 :מלא בפיתוח זו ש"ת עבור החזויה

 7 טבלה

מס   
 יח"ד

מס 
נפשות 
 ליח"ד

מס 
 נפשות

ספיקה 
סגולית 

 ]לנ"י[

ספיקה 
שנתית 

 ]מ"ק[

ספיקה 
ביום 

 ממוצע

ספיקה 
בשעת 

שיא 
 ]מק"ש[

 10  60                21,878       180 333 3 111 מגורי קבע בתחום הקיבוץ

 1  4                 1,314        180 20 1 20 מגורים זמניים בתחום הקיבוץ

 8  50                17,936       180 473 3.5 135 מגורים בהרחבה

 19  114             40,128 סה"כ        

 

 :לסיכום

 . החזויה לספיקה מותאמות הקיימות המשאבות .1

 תבוטל ת"ש צפון מזרחית ע"י חיבורה לת"ש צפון מערבית בקו גרביטציוני . .2

אגן הביוב הצפוני כולו יאסף אל ת"ש צפון מערבית שתסנוק אל עבר הקו המאסף  .3

 .  המזרחי באגן הדרומי

תעשה עם תחילת עבודות ביטול ת"ש צפון מזרחית וחיבורה לת"ש צפון מערבית  .4

 ' ע"פ שלביות הפיתוחשלב ז-הפיתוח של האזור הצפוני 

 מלא בפיתוח החזויה הספיקה עבור לתחנה מספיק אינו הקיים לחירום האיגום נפח .5

-ל זה נפח להגדיל יידרש(. הכנרת מנהלת דרישת י"עפ שעות 6 של איגום נפח דרוש)

 .ק"מ 28

 יח' 
מס. 
יח' 
 דיור

מס. 
תושבים 

 ליח"ד

מספר 
התושבים/ 

יחידות 
 אירוח

שפיעה 
סגולית 

 ]לנ"י[

שפיעה 
שנתית 

 ]מ"ק[

שפיעת 
יום 

ממצוע 
 ]מ"ק[

ספיקת 
יום שיא 

 ]מ"ק[

ספיקה 
בשעת 

שיא 
 ]מק"ש[

תושבים בתחום 
 20 132 110 40,208 180 612 3 204 נפש הקיבוץ בדירות קבע

תושבים בתחום 
 1 10 8 3,022 180 46 1 46 נפש הקיבוץ בדירות זמניות

 14 86 72 26,214 180 399 3.5 114 נפש תושב שכונת ההרחבה

 1 8 7 2,400 274 24   יח' חדרי אירוח

 32 236 197 71,845      סה"כ
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 וקו, לתחנה המוליך הגרויטציוני הביוב קו, הסניקה מקו קטע להעתיק יהיה נדרש .6

 .8009-4 בגיליון כמפורט, מתוכננים מגרשים על נמצאים שכיום, המים הזנת

 

 קצה פתרון .6.7

 במאגר הקיים הטיפול את לשדרג החליטו חרמון ומבואות עליון גליל האזורית המועצה

 .ש"המט מתוכנן אלו ובימים, להשקייה המתאימה באיכות מלא לטיפול יפתח

 הקולחין איכות, אינטנסיבי ש"מט יהיה, הקיים למאגר דרוםמ ימוקם המתוכנן ש"המט

 .הבריאות משרד לדרישות בהתאם תקבע

 ".פסגות פרי"וב ישע מצודת, נפתלי רמות, יפתח קיבוץ בשפכי יטפל ש"המט

והועדה החליטה לאמץ את  14.6.16המקצועית לביוב בתאריך  המט"ש נדון בועדה

 התכנית המוצעת . 
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 ראשוני הנדסי אומדן .7

 .האב תכנית במסגרת והביוב המים קווי לשדרוג ראשוני אומדן קיים לקיבוץ

 מחברים, הצנרת הנחת כוללים המחירים, המתוכננת ההרחבה עבור ראשוני אומדן להלן

 .ב"וכיוצ הידרנטים, מגופים, שוחות

 

     ביוב

 סה"כ ]₪[ מחיר יחידה ]₪[ כמות יחידה תיאור

מ"מ  160-200בקטרים  PVC-קווי ביוב מ
 בהרחבה המתוכננת

 2,700,000 600 4,500 מ'

 6.6 שדרוג ת"ש צפון מערבית עפ"י סעיף
 250,000 250,000 1 קומפ' מ"ק 28כולל הקמת בור גלישה בנפח 

 150,000 150,000 1 קומפ' שדרוג/החלפת בור רקב
 3,100,000  סה"כ   

מע"מ בצ"מ והנדסה    
(40%) 

1,240,000 

 4,340,000 סה"כ כולל בצ"מ   

     

     

     
     מים

 סה"כ ]₪[ מחיר יחידה ]₪[ כמות יחידה תיאור
 110-225קווי מים בפוליאתילן בקטרים 

 900,000 450 2,000 מ' מ"מ בהרחבה המתוכננת

 900,000 סה"כ   

מע"מ בצ"מ והנדסה    
(40%) 

360,000 

 1,260,000 סה"כ כולל בצ"מ   
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